
Datum Uhrzeit Messbedingung Holzart Restfeuchte Primär Sekundär Belimo Lambda mV Rauch Vergas. Geräusch

17.10.2009
21% Sonde 
ausgebaut 60

17.10.2009
< 16% Sonde im 
Glas, Kerze erlischt 55

17.10.2009
Sonde im Glas, 
Feuerzeug erlischt 44

17.10.2009 18:40 Betrieb Fichte normalstückig 18% 15 5 zu 37 stark, dunkel kein

17.10.2009 18:50 Betrieb Fichte normalstückig 18% 15 5 auf 37 stark, dunkel kein

17.10.2009 18:55 Betrieb Fichte normalstückig 18% 15 3 zu 36 stark, dunkel kein

17.10.2009 19:00 Betrieb Fichte normalstückig 18% 15 0 auf 33 stark, dunkel kein

17.10.2009 19:15 Betrieb Fichte normalstückig 18% 25 0 auf 31 leicht, dunkel kein

17.10.2009 19:20 Betrieb Fichte normalstückig 18% 25 0 auf 26 kein normal

17.10.2009 19:30 Betrieb Fichte normalstückig 18% 25 0 zu 28 kein normal

17.10.2009 20:45 Glutbett Fichte normalstückig 18% 25 0 auf 28 kein normal

18.10.2009 17:54
kein Betrieb, Sonde 
eingebaut 44

18.10.2009 18:00 einheizen Buche kleinstückig 8% 30 0 ? 30 kein kein

18.10.2009 18:05 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 30 ? 0 stark, dunkel Nachverpuffung

18.10.2009 18:20 Betrieb Buche kleinstückig 8% 5 5 ? 0 stark, dunkel kein

18.10.2009 18:30 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 10 ? 13 leicht Nachverpuffung

18.10.2009 19:00 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 30 ? 16 ? normal

18.10.2009 20:15 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 30 ? 19 ? normal

19.10.2009 Sonde ausgebaut 62

19.10.2009
kein Betrieb, Sonde 
eingebaut 44

19.10.2009
kein Betrieb, Lüfter 
ein, Sonde eingeb. 62

19.10.2009 11:55 einheizen Buche kleinstückig 8% 0 30 auf ?
19.10.2009 12:33 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 30 auf 12,7 kein normal

19.10.2009 14:00 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 10 zu 4,2 kein Nachverpuffung

19.10.2009 14:05 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 30 zu 7 kein normal

19.10.2009 15:57 wenig Restglut Buche kleinstückig 8% 0 30 auf 30 kein kein

19.10.2009 16:00 wenig Restglut Buche kleinstückig 8% 30 0 auf 28 kein kein

19.10.2009 16:05 nachgelegt Buche kleinstückig 8% 30 0 auf 9 kein kein

19.10.2009 16:10 Betrieb Buche kleinstückig 8% 10 5 auf 5 leicht, dunkel schwach

19.10.2009 17:15 Betrieb Buche kleinstückig 8% 0 10 zu 10 kein normal

19.10.2009 17:30 brennt aus Buche kleinstückig 8% 0 10 auf 7 kein normal

19.10.2009 18:30 Betrieb Buche kleinstückig 8% 5 5 auf 32 kein kein


