
Maßbild Taupunktwächter, Angaben in mm Anschlußbild

Taupunktfühler in Folienausführung

Der Feuchtefühler besteht aus einer flexiblen Folie, auf die ein Leiterbahnmuster aufgebracht
ist.
Die Folie wird so am Kaltwasser-Vorlauf angebracht, daß die Leiterbahnen der Umgebungsluft
ausgesetzt sind und die Rückseite des Fühlers thermisch innig mit dem Rohr verbunden ist.
Beachten Sie bitte, daß bei der Montage des Feuchtefühlers zunächst die Zuleitung (10m)
durch einen Kabelbinder abgefangen wird (siehe Abb.; Kabelbinder zur Zugentlastung), damit
die Verbindung zum Fühler nicht beschädigt wird. Der Fühler darf nicht geknickt werden.
Knickstellen führen zur Beeinträchtigung der  Fühlereigenschaften bzw. zur Beschädigung.
Fühlertyp: TPF 341
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