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Heizung
Variante 1:

Die Warmepumpe beladt den Speicher genau so wie der Heizkessel. Das Mischventil wird voll auf gemacht,
die Heizkurve der WP befullt den Speicher mit der Temperatur, die fir den Vorlauf nétig ist.

Die Hocheffizienzpumpe am Speicher versorgt das Heizsystem wie jetzt auch.

Abtauvorgénge werden aus dem Speicher durchgefiihrt. Frage: Wie ist die Fliefrichtung beim Abtauen??

Frage: Mit welchen zusétzlichen Verlusten muss ich rechnen???
Gibt es techn. Probleme
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